CAMARA MUNICIPAL DAS VELAS
Qualidade da Agua 2019

32 Trimestre

Luis Virgilio de Sousa da Silveira, Presidente da Cdmara Municipal das Velas, torna publicos os resultados das anélises efetuadas a
4gua, no dmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Zona de abastecimento

RIBEIRA DA AREIA

Populacdo servida 71
Controlo
Rotina 1
E. coli N/100 ml 2 100 0 50 0 82 TleTl
Bacterias —\10oml 2 100 0 50 0 >100 TieT1
coliformes
Desinfectante
Residual mg/l Cl 2 100 - 100 0,3 0,4

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos tecnicos do Laboratério INOVA - Instituto de Inovaggio Tecnoldgica dos Agores;

- As andlises foram efectuadas pelo Laboratério INOVA - Instituto de InovagSo Tecnolégica dos Aores;

- Publicag8o prevista nos termos do Decreto-Lei ne 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixagiio nos lugares publicos do estilo.

CAUSAS ladas &s situagfes de dos VP:

Origem de dgua bruta
01 - Caracterfsticas naturais (hidrogeolégicas) da origem de 4gua 02 — Contaminagiio na origem de 4gua bruta

Sistema de tratamento de dgua

T1 - Dosagem inadequada de reagente T2 — Falha de equipamento no processo de tratamento T3 - Sistema de inadequado T4 ~ ia de t

TS — Qualidade inad da dos utilizados T6 —Erro h no p! deti to

Rede aducio/distribuicio

D1 = Rotura na rede de distribuigSo/reservatério D2 — Falta de manutengio/limpeza na rede de distribuicio/reservatério D3 — Migragio dos materiais de construgdio na rede de
distribuicSo/reservatério D4~ Funcionamento inadequado da rede de distribuigo (ex. 2 velocidade de escoamento) D5 — Contaminagio da rede priblica devido a ligagdes clandestinas

Rede predial

P1 -~ Migracio dos materiais de construg3o da rede predial P2 — Falta de manutenc8o/limpeza na rede predial P3 — Contaminag&o da rede predial devido a mistura com origem de 4gua particular
Qutras

F —No fol investigada a causa de incumprimento X1 — Outra {descrever a causa em comentério) X2 — A investigac3o das causas foi inconclusiva X3 - Sabotagem

Lista de MEDIDAS CORRETIVAS as situagbes de dos VP:

Origem de dgua bruta

01 - Recurso a origem de dgua alternativa 02 ~ Mitiga¢3o do problema na origem

Sisterna de tratamento de dgua

T1-Correciio da dosagem de reagente no t T2 - Reparagio/substituigio de equi 1to(s) no pi de T3 ~ Corregio no funcionamento do sistema de tratamento T4
— Instalagdo de sistema de TS5 - Alterag8io do reag licado no

Rede aducdo/distribuicia

D1 - Reparagio ou icdo da danificada na rede de distribuiciio D2 — ¢do/limpeza/higieni na rede distribuicio/reservatéric D3 — Instalagiio de recloragem na
rede

Rede predial

P1-R Jagdo de ri 50 ou substituiciio da P danificada na rede predial P2 — Recomendagsio de Jo/limpeza/t i da rede predial P3 — Esclarecimento
escrito a0 responsével pela rede predial {estabelecimento publico) P4 — Comunicagio ao responsével pela rede predial
Alerta aos corsumidores

C1 ~ Interrup¢do do abastecimento C2 — Restrigio ao abastecimento {ferver dgua, limi ao outro) C3—Ab i alternativo tempordrio (autotanque, 4gua engarrafada,
outros}

Outras

F—Outra {descrever a causa em comentério} N1 - N3o foram tomadas medidas por nio haver risco para a satide (parecer AS ou por auséncia de parecer) N2 — N3o foram tomadas medidas mas
existe ja um plano de trabalhos com vista & sua corregdo N3 — Néo foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento fol atribuida ao abastecimento em alta N4 — Nio foram tomadas
medidas porque as anélises posteriores n3c confirmaram o incumprimento N5 — N&o foram porgue se luiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv N6 — A decorrer
processo de averiguacio da atividade radioativa na 4gua
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Data de publicacdo na internet 12-11-2019
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