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Luis Virgilio de Sousa da Silveira, Presidente da Cimara Municipal das Velas, torna publicos os resultados das analises efetuadas a
agua, no dmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Agua

Zona de abastecimento

ROSAIS-POCO NOVO-NORTE GRANDE B-TOLEDO

Populagdo servida 715
Controlo
Rotina 1
E. coli N/100 mi 3 100 0 100 0 0
Bacterias  \10oml 3 100 0 66.67 0 8 TieTl
coliformes
Desinfectante _
Residual mg/I Cl 3 100 - 100 <=0,1 0,9
Controlo
Rotina 2
Acrilamina* e/ 0,10
Aluminio* pg/l Al 200
Amodnio* mg/I NH, 0,5
Cheiro,a25ec '2torde 100 3 100 3 g
diluicdo
Cloretos* mg/1 Cl 250
Condutividade “;/(;:Dm 1 100 2500 100 111 111
Clostridium
I
perfringens * N/100 m 0
Cor mg/l 1 100 20 100 <5 <5
PtCo
Enterococos N/100 ml 1 100 0 100 0 0
Ferro* ug/l Fe 200
Manganés* ug/l Mn 50
Nitratos* mg/l NO3 50

Nitritos* mg/I NO3 0,5



N2 de colénias  N/ml 1 100 - 100 6 6
a222eC

N2 de colénias

2 362C N/mi 1 100 - 100 3 3

pH Unidades 1 100 6.5a9.0 100 8,2 8,2

de pH

Sabor,a2sec fatorde 100 3 100 3 3
diluicdo
Sédio* mg/l Na 200
Turvagdo UNT 1 100 4 100 <1 <1
* Em circustincias especiais este par§ do Cl podera ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo Il do Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua

redacfio atual.

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos tecnicos do Laboratério Agroleico - Delegacio Agores;

- As andlises foram efectuadas pelo Laboratério Agroleico - Delegaciio Acores;

- Publicacdo prevista nos termos do Decreto-Lej ne 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital ha internet e, opcionalmente, a sua afixagdo nos lugares publicos do estilo.

CAUSAS assocladas &s situagBes de incumprimento dos Vp:
Origem de dgua bruta

01 - Caracterfsticas naturais {hidrogeoldgicas) da origem de dgua 02 — Contaminaggo na origem de dgua bruta

Sistema de tratamento de dgua

T1-D d dader T2 - Falha de equipamento no processo de tratamento T3 ~ Sistema de tratamento inadequado T4 - Inexisténcia de tratamento

B q

T5 — Qualidade inad da dos utilizados T6 - Erro humano no processo de tratamento

Rede aducdo/distribuicio

D1 - Rotura na rede de distribuigSio/reservatério D2 — Falta de manuten¢do/limpeza na rede de distribuicio/reservatério D3 — Migragdo dos materiais de construgdo na rede de
distribuicio/reservatdrio D4 — Funcionamento inadequado da rede de distribuigdo {ex. 2 velocidade de escoamento) D5 — Contaminagio da rede publica devido a ligagbes clandestinas

Rede predial

P1 ~ Migrag8o dos materiais de construciio da rede predial P2 - Falta de manutencdo/limpeza na rede predial p3 — Contaminag3o da rede predial devido a mistura com origem de dgua particular
Outras

F — Ndo foi investigada a causa de incumprimento X1 - Qutra (descrever a causa em drio} X2 - A igagdo das causas fol inconclusiva X3 - Sabotagem

Lista de MEDIDAS CORRETIVAS das s situacBes de il imeto dos VP:

Origemn de dgua bruta

01 — Recurso a origem de dgua alternativa 02 ~ Mitigagdo do problema na origem

Sisterna de tratamento de dgua

T1 - Correclio da dosagem de no trat T2 - Reparaggio/substituicio de equipamento(s) no processo de tratamento T3 - Corregéio no funci do si: de t T4~
Instalagio de sist: de T5 ~ Alteragfio do reag licado no

Rede aducgo/distribuicsio

D1 - Reparagio ou substituicio da componente danificada na rede de distribui¢io D2 - M cdo/limpeza/higienizaco na rede distribuicio/reservatério D3 — Instalagdo de recloragem na rede
Rede predial

P1—Recomendagiio de reparagdo ou substituiggo da companente danificada na rede predial P2 — Recomendaggo de ¢do/limpeza/higienizacio da rede predial P3 - Esclarecimento escrito

ao responsdvel pela rede predial {estabelecimento piblica) P4 ~ Comunicagéo ao responséavel pela rede predial

Alerta ags consumidores

C1 - Interrupggo do abastecimento €2 — Restrig3io ao abastecimento (ferver dgua, limitagBes ao consumo, autro) €3 — Ab i ) alternativo
outros)

Qutras

F - Outra (descrever a causa em comentario) N1 — N3o foram tomadas medidas por n3o haver risco para a satide (parecer AS ou por auséncia de parecer) N2 ~ Niio foram tomadas medidas mas
existe j& um plano de trabalhos com vista a sua corregdio N3 — Nao foram tomadas medidas porque a causa do incumprimento foi atribufda ao abastecimento em alta N4 — N3o foram tomadas
medidas porque as andlises posteriores n3o confirmaram o incumprimento N5 — Nio foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose Indicativa ¢ inferior a 0,10 mSy N6 — A decorrer
processo de averigua¢3o da atividade radioativa na dgua

£

io {; que, Agua engarrafada,

Data de publicacio na internet 9-8-2021

O Presidente da Camara Municipal das Velas

Luis Virgilio de Sousa da Silveira



